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Objetivo

Automagao

Ser uma solucdo que permita o monitoramento, analise e o controle de diversas
variaveis e grandezas que estdo direta ou indiretamente relacionadas com o
processo de producao da empresa.
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Grandezas monitoradas e i
controladas Aufomacao

Grandezas implementadas para monitoramento, analise e/ou controle:
Energia Elétrica;
Temperatura;
Nivel:
Vazao;
Pressao;
Ar-comprimido;
Ar-condicionado;
Agua potavel e agua purificada;
Tratamento de esgoto e de efluentes;
Chillers.
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Controle

Automagao

Controle dos equipamentos e processos, tais como:
Controle do banco de compressores;
Controle do sistema de ar-condicionado;
Operacao da Osmose (agua purificada);
Operacao do sistema de agua potavel;
Chillers.
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Analise

Automagao

Exemplos de informacées tratadas e analisadas:
Consumo de ar-comprimido;
Pressao nos anéis de ar das linhas;
Consumo de energia elétrica da subestacao e por painel de distribui¢ao;

Medicao da Tenséo, Corrente, Poténcia e Fator de poténcia da subestagéo e por painel
de distribuicao;

Temperatura e umidade das linhas e salas dos compressores;
Dados dos compressores.
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Ferramentas

Automagao

Para a solucao foram utilizadas as Rockwell Automation / Allen-Bradley/
ferramentas: Siemens:

Wonderware (Tecnologia Archestra): Controlador familia Controllogix /
IAS 3.1; Compactlogix;

Data Historian 10.0; Remotas em Flex 1/0;
InTouch 10.1; Controladores familia SLC-500.

Controlador l6gico Siemens S7-300 via

Information Server 3.1;
Profbus

HistorianClient 10.0;

Remote Response Objects 1.0; .
Rede Industriais

Condition Based Ma _ Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, Modbus
ondition Based Maintenance; TCP/IP, DH+, Profibus/DP.

Corporate Energy Management;

Devicenet
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Arquitetura do Sistema — SMV
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Desafios

Aufomagao

Integracdo de diversos fabricantes/plataformas/equipamentos, convergindo para um
unico PLC, sistema de supervisao;

Nao trabalhar com sistemas proprietarios (existentes nos fornecedores de compressores,
multi-medidores de energia, ar-condicionado, etc.);

Sistema escalavel para integracdes futuras de outras variaveis e outras areas da fabrica;

Sistema robusto para evitar falhas que o tornem inoperante (arquitetura cliente-servidor,
servidores dedicados, redundancia de servidor, hot-backup, centro de controle com area
de acesso controlado/refrigerada/no-break.

© Copyright 2017 Base Automacéo Ltda

8



Tela Inicial

mEnergia = Vapor & A
®mProcesso s Aguapotavel G5  Uugio:  None
mETE Gupo:  HGroupH

e e e

Overview Geral
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Energia — Overview

mEnergia m Vapor
mProcesso  m Aguapotavel
®mETE

nergia == Overview

4302015

5:1429 PH ;
Lkudrio: None ¥
Gupo:  HGroupH Automacda

D am e e o

MCC 002 . |__mMccoo3 t | mMccon
MCC Utilidades

MCC 012 ; MCC 004

MCC 008

MCC Linha 1 MCC Linha 2 MCC Linha 3 MCC Linha 3
Controle Distribuicao

MCC 009 MCC 010

MCC Linha 4 MCC Linha 4
Controle Distribuicao
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. === poe— Y e | 430205
mEnergia m Vapor 7 i 1 16 ‘.i“' iy - 73| s’:mm

mProcesso M Aguapotavel ‘ AN | = =0 R 22| %S Ui Nome
®ETE A » ! - : = —g— A a - Gupo:  HGroupH
- - . - — S S % MR WE MCLP

nergia == Sub-Estacao

Potencia ativa: : . Poténcia ativa: 11.00 K
Poténcia reativa: v : Potencia reativa; 11.00 KVAr
Poténcia aparente. : & Poténcia aparente: 48.00 KVA
Fator de potencia: - Fator de poténcia: -0.94

MEDICOES DE ENTRADA (ION): MEDICOES DE ENTRADA (SEPAM 40):

[Sub_ION] Corrente de entrada 48.70 A = RELACAO DE COLUNAS [Sub_Col02_540] Corrente de entrada

Fasel: 4840 A Fase2 48.304 Fased 49504 © [Coluna01] Fasel: 4550 4 FaseZ 45004 Fased
— i [Coluna0n2] —
[Sub_ION | Tensio de entrada 1332400 Y | [Coluna06] [Sub_Col02_540] Tensao de entrada

Fasel: 1330300 Fase2 13370.00Y Fase3 1330000y | LColuna08]
—_— i [Coluna09]

Faze1: 1328200 V Faze2 13343.00V Fase3 13285.00 V

e T i [Coluna 10 -
[Sub_ION] Consuma 5322358 Kb : L ! [ Sub_Col02_S40] Consume: 2578752 kih

Hoje: 21842 Kb Ontem: 41153 KWwh [Coluna11] Haje: 21800 Kivh ortem: 44200 KA

Mes atual 947633 K¥h  Mesarterior 1295621 kwh Més atual 942400 Kk Més arterior. 6487964 Kh

[ Sub_ION ] ~ Consumoemponta [ Sub_Col02_540 ] Consumo em ponta
Hoje: 74 Kh  Ontem: 4901 Hoje: 0 Kvh Ontem 4900 KA
Més atuak 81576 Kvh  Més arterior: 125878 : Més stual: 77800 Kvh Més arterior: 126400 KWh

[Sub_ON] ~___ Consumoforade ponta [Sub_Col02 540]  Consumoforade ponta
Hoje: 21768 Kivh - Ontem: 36262 i Hoje: 21800 Kvvh Ortem 36300 Kh

Més atual 866057 Kvh  MEs arterior. 1169743 Més atual 864600 Ky Més arterior 6364564 KA
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Energia - Detalhes

mEnergia m Vapor A 2 e -T-w—-?,-,.* \*‘ — o kS ;;;:);gﬁ
d al Ve

mProcesso mAguapotavel - T 1 T T 0 | = 2 Si 4 Uudio: Neone B ;
mETE o ETTR A AR PN TR YU YR FEET FATR I A Gupo:  WGrouph Autamaciia
8730 2 0 R O O KRR

nergia >>>> MCC - Utilidades

PowerMonitor3000_Utilidades

Poténcia ativa: 666.40 KW

Poténcia reativa 638.08 K\VAr

Fator de poténcia 0.87

MEDIC OES DE ENTRADA (PM3000):
[MCCO1_UTL] Corrente de entrada: 122.14 A
Fase 1: 12627 A Fase 2: 118824 Fase 3: 12234 A

[MCCO1_UTL] Tensao de entrada: 38321V
Fase1:  363.28V Fase 2: 364.19V Fase 3: 362.14 V

[MCCO1_UTL] Consumo: 3855966 KwWh
Hoje: 1595 Wwh Ontemn: 2910 KWh
‘Més atual: 65638 kwh Més anterior: 0 KWh

[MCCO1_UTL] Consumo em ponta
Hoje: 4 Kkwh Ontem:
Més atual: 4060 kwh Més anterior:

[MCCO01_UTL] Consumo fora de ponta
Hoje: 1691 KWh Ontem:

Més atual: 61578 KwWh Més anterior:
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Energia - Detalhes

mEnergia m Vapor
mProcesso m Aguapotavel
mETE

nergia > MCC - Ming

PowerMonitor3000_Ming

Poténcia ativa: 232.82 KN

Poténcia reativa: 218.07 KvAr

Fator de poténcia: 0.88

MEDIGOES DE ENTRADA (PM3000):

[ MCCO2_Ming |
60.38 & Fase 2:

Fase 1:

[ MCCO2_Ming |
365.10 V' Fase 2:

Fase 1:

[MCCO2_Ming]

Haje:

[MCCO2 Ming]

Hoje:
Més atual

[ MCC02_Ming |

Hoje:

tdés atual: 22253 Kk

Més atual: 21053 Kvh

Corrente de entradx 59.11 A

59.06 4 Fase3 57.89 A

Tensao de entrada 364.27 v

364.65 Y Fase3 363.06 v

Consumo
789 KA

1150339 KAh
Ortem: 1194 KAh
Més anterior: 0 Kh

Consumo em ponta
2 Knh Onterm:
1200 KWk Més anterior:

Consumo fora de ponta
787 Koh Ontern:
Més anterior:

‘ :RELAC‘DDE CONSUMIDORES
| |=[G-28]) AG-02
| ] [G-2L]) AG-02
[ = [G-3] PMP-0
|/ [6-3L) AG-04
| | [G-4A] PMP-0
P ] [G-4L] AG-04
| || [G-5A] MED
| [/ [G5L)AG04
||| [G-6A] PMP-0
| |=[G-6L] AG-02
[ || [G-7A] PMP-0
{ || [G-BA] PMP-0
| [»/[G-8L]AG04
| | [G-9A] PMP-0

|»| [G-9L] AG-0407
[+ [G-104] PMP-0

] [G-10L] AG-025
[+ [G-11A] PMP-0

[+ [G-117] PMP-02
|| [G-11L] PU-025
] [G-124] PMP-0

[+ [G-12Q] PMP-0
|| [G-20] PMP-424
[ [G-2o PMP-033
[»] [G-13Q] PMP-0
[+ [G-30q PMP-042
|1 [G-30] PMP-036
] [G-30 PMP-036

(X

43002015
522:10 P

Lkudtio: None

Gupo:  HGroup#

VDAMARAE e

Automagao

fomac
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Energia - Detalhes

i ) (=) VW e - 44302015
mEnergia = Vapor o _—. "“v.[ = (| (0 5{2‘;:;"

mProcesso maAguapotavel |- l 4 -44 | e B ‘ . U e s E g
mETE Sy — P : ; A A Gupo:  HGroupH Auto T

PLL Y PL2 QP BCYP BDYP L4CER ol DA"AR‘ E lbcLp

nergia > MCC - Far

PowerMonitor3000_Far

Poténcia ativa: 14.09 KW

Poténcia reativa: 12.05 KVAr

Fator de poténcia: 0.76

MEDICOES DE ENTRADA (PM3000):
[ MCCO3_Far ] Corrente de entrada 29.40 A
Fase 1: 30.09 & Fase 2 28.77 A Fase3 29.36 A

[ MCCOD3_Far ] Tensiao de entrada 365.33 v
Fase1:  366.33V Fase2  366.70V Fase3  363.97 V

[ MCCO3_Far ] Consumo: 187673 Kh
Hoje: 280 Kivh Onterm: 399 KA
tés atual: 9256 K/h Més anterior: 0 kh

[ MCCD3_Far ] Consumo em ponta
Haje: 1 Kh Ortem:
Iés atual Kevh Més anterior:

[ MCCO3_Far ] I Consumofora de ponta
Hoje: 279 KWvh Ontemn:
IMés atual 8645 KW Més anterior:
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Energia - Detalhes

mEnergia m Vapor ;)‘ (el e (g [ ‘._._,, T o | o m ;,;:,szsuﬁ
mProcesso m Aguapotavel %4 | B || [ il et Imeld : | £5 iAo I Nass b
_ Gupo:  HGroupH Autaomacda

mETE EA AL B |-
LA — S m e e B

nergia > MCC - Col > Coluna 6

MCCUTL_BT1

Poténcia ativa: 310.00 K
Poténcia reativa. 60.00 KVAr

Fator de poténcia: 0.98

ME[]C&ES DE ENTRADA (PM870):

[ MCC_UTL_COL] Corrente de entrade - | = RELACAD DE CONSUMIDORES (X ]
Fasel  457.00 & Fase2  489.00 & Fase3 ;

[MCC_UTL_COL] Tensao de entrada
Fase1: 371.80 ¥ Fase 2 374.40 ¥ Fase 3

[MCC_UTL_COL) Consumo:
Hoje: 2418 Kvh Ontem:
Més atual: 6612103 KAh Més anterior:

[MCC_UTL_COL] Consumo em ponta
Hoje: 0 kwh Ontem

Mé= atual: 0 Kt Més arterior:
[MCC_UTL_COL] Consumo fora de ponta

Hoje: 2418 KAh Ontem
Mes atual 6612103 K Més anterior:
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Energia - Detalhes

. 4302015
mEnergia m Vapor 2 s{zs:u 7
4

mProcesso m Aguapotavel \/¥ ] 4 | w2 |l | mig | mlog) (5 R B
’ — - = Gup:  WGrowsd  Automacdo

mETE 1 3 | e LHe | L Dgngngencw

nergia >> MCC - Col == Coluna6

MCCUTL_BT2

Poténcia ativa: 230.00 K
Poténcia reativa. 80.00 KVAr

Fator de poténcia: 0.94

ME[]CGES DE ENTRADA (PM870):

[MCC_UTL_COL] Corrente de entrada - = RELACAO DE CONSUMIDORES [ X
Fase1  430.00 & Fase2  392.00 & Fase3 :

[MCC_UTL_COL] Tensao de entrada
Fase1: 370.70 V Fase 2 37290 ¥ Fase 3

[MCC_UTL COL]  Consume
Hoje: 2320 KAh Ontem:
MEs atual 9692130 K Més anterior:

[ MCC_UTL_COL] Coneumoem ponta
Hoje: 0KkAh  Ontem

Més atual: 0 kAR Més anterior:

[ MCC_UTL_COL] Consumoforade porta
Hoje: 2320 kAh  Ortem

Més atual 9692130 Kvh Més anterior:
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Energia - Detalhes

m Vapor
m Aguapotavel

mEnergia
mProcesso
mETE

nergia > MCC - Col > Coluna6

MCCUTL_BT3

—

Poténcia ativa: 90.00 Kw

Poténcia reativa; 110.00 KVAr

Fator de poténcia: 0.63

ME{!CéES DE ENTRADA (PM870):
[MCC_UTL_COL]
329.00 & Fase 2

Corrente de entrada - A

Fase 1. 314.00 & Fase 3

[MCC_UTL_COL) Tensiao de entrada

Fase1: 373.60 \ Fase 2. 0.00 V¥ Fase3:

Consumo:
909 K Ortem:
8293242 Ah Més anterior:

[MCC_UTL_COL)
Hoje:
Més atual:

Consumo em ponta
0 K Ortem
0 Kh Més anterior:

[MCC_UTL_COL]
Hoje:
Més atual:

[MCC_UTL_COL]
Hoje:
Més atual:

Consumo fora de ponta
909 K¥h Ontem
8293242 Kh Més anterior:

| = RELACAO DE CONSUMIDORES

& 153
QS Lkudrio:  Neone
M #GroupH

Gupo:
CAEREACDER | | .0 e mes

(X}

fomac
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Energia - Detalhes

mEnergia m Vapor

mProcesso m Aguapotavel

mETE

nergia => MCC - Col > Coluna6

MCCUTL_BT4

Poténcia ativa:
Poténcia reativa.

Fator de poténcia:

MEmcéEs DE ENTRADA (PM870):
[MCC_UTL_COL] Corrente de entrada

Fase1: 735.00 & Fase 2 753.00 & Fase 3

[MCC_UTL_COL] Tensio de entrada

Fase1: 358.00 'V Fase 2. 359.00 V¥ Fase 3

[MCC_UTL_COL] Consuma:
Hoje: 168 KAh Onterm:
MEs atusl 20039754 A Més anterior:

[ MCC_UTL_COL] Consumo em ponta
Hole: 0 kh Ontem
Méz atual: 0 Kith Més anterior:

[MCC_UTL_COL] Consumo fora de ponta
Hoje: 168 Kvh Ontem
Mes atual 20039754 Kith Més anterior:

13.00 Kw/

-13.00 KVAr

-0.71

A | = RELACAD DE CONSUMIDORES
A :

v

v

(X

4J302015
52958 PU

Lkudio:  None B o
Gupo:  HGroupH Autamacda

- m—m ) ame e e
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Energia - Detalhes

i \ = e - \ ! 402015
mEnergia m Vapor gadiiong s\ (o =] SJ:’NI:GUN

mProcesso mAguapotavel ] Pt i e | | ;| A B o i Noas b )
mETE — o —— e b Gupo:  HGroup# Automacio
. M e M

nergia == MCC - Col = Coluna 2

MCCcColor_CM3

Poténcia ativa: 110.00 K
Poténcia reativa. 90.00 KVAr

Fator de poténcia: 0.63

MEDIGOES DE ENTRADA (PMB70):
[ MCC_UTL_COL] Corrente de entrade | = RELACAO DE CONSUMIDORES [ X ]
Fasel  373.60 \ Fase2 0.00 V Fase3 ;

[MCC_UTL_COL] Tensiao de entrada
Fase1: 329.00 & Fase 2 314.00 & Fase 3

[MCC_UTL COL]  Consumo:
Hoje: -271 ¥wh Ontem;
MEs atual  -114520 K Més anterior:

[MCC_UTL_COL] Consumo em ponta
Hoje: 0 Kh Ontem
Mes atual 0 Kh Més anterior:

[ MCC_UTL_COL] Consumo fora de ponta
Hoje: 909 KAh Ontem
Mes atual: 8293242 Kinh Més anterior:
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mEnergia m Vapor
mProcesso  m Aguapotavel
mETE

nergia > MCC - Col > Colunal

MCCColor_CCM4

Poténcia ativa: 90.00 KW
Poténcia reativa: 110.00 KVAr

Fator de poténcia: 0.63

MEDICOES DE ENTRADA (PM870):
[MCC_UTL_COL] Corrente de entradx
Fase 1 329.00 & Fase 2 314.00 & Fase 3

[MCC_UTL_COL) Tensao de entrada
Fase 1 373.60 V¥ Fase 2 0.00 Y Fase3

[MCC_UTL_COL] Consumo:
Hoje: 909 Kh Ortem:
Més atual: 0293242 kAh Més anterior:

[MCC_UTL_COL]) Consumo em ponta
Hoje: 0 Kh Ontem
Mé= atual 0 K¥h Més anterior:

[MCC_UTL_COL] Consumo fora de ponta
Hoje: 909 KWh Ontemn
Més atual 8293242 Kh Més anterior:

&
o
2N

4302015

53022 pH
Lkudio:  None
Gupo:  H#Group#

MAAR Wb E jacie

fomac
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Energia - Detalhes

mEnergia m Vapor
mProcesso

mETE

nergia == MCC - Col == Coluna3

MCCColor_CCM7

Poténcia ativa:
Poténcia reativa:

Fator de poténcia:

ME[I(,‘GES DE ENTRADA (PM870):
[MCC_UTL_COL] Corrente de entrada

Fase1: 373.60 V Fase 2

[MCC_UTL_COL] Tensao de entrada

Fase1: 329.00 & Fase 2

[MCC_UTL COL]  Consumc:
Hoje: 271 K#h Ontem:

Més atual: -114520 KAh Més anterior:

[MCC_UTL_COL)
Hoje:
Més atual

Consumo em ponta
0 Kwh Ontem
0 KWh Més anterior:

[MCC_UTL_COL] Consumo fora de ponta
Hoje: 909 Kwh Ontem
Més atual: 8293242 Kh Més arterior:

0.00 V¥ Fase3:

314.00 & Fase 3

= Aguapotavel

14.09 kW

12.05 KVAr

0.76

A | = RELACAO DE CONSUMIDORES
il

v
v

4302015
53008 PR
(‘, Lkudrio:  None
Gupo:  HGroup#

'J‘ ';
m- nggnge Mo

(X}

Automagao

fomac
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Ener

mEnergia m Vapor
mProcesso

mETE

nergia > MCC - Col =X Coluna 4

MCCColor_BTS

Poténcia ativa:
Poténcia reativa.

Fator de poténcia:

MEDICOES DE ENTRADA (PM870):
[MCC_UTL_COL] Corrente de entrada

Fase1: 329.00 A Fase 2

[ MCC_UTL_COL] Tensio de entrada

Fase1: 373.60 \V Fase 2

Consumo:
909 Kth Onter:
8293242 kAh Més anterior:

[MCC_UTL_COL]
Hoje:
Més atual:

Consumo em ponta
0 K Ortem
0 KAh Més anterior:

[MCC_UTL_COL]

Hoje:
Més atual:

[ MCC_UTL_COL]
Hoje:
Més atual

Consumo fora de ponta
909 KWh Ontem
8293242 K Més anterior:

314.00 & Fase 3

gla - Detalhes

m Aguapotavel

90.00 K/
110.00 KVAr
0.63

4 | zRELACAD DE CONSUMIDORES

(X}

0.00 Y Fase 3

)]
®
@ -

402015
53056 PR

LEudrio: None

Gupo:  HGroupH

MUAR Wl E MicLp

Automacio
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Energia - Detalhes

mEnergia m Vapor
mProcesso

mETE

nergia == MCC - Col > Coluna 5

MCCColor_BT5_COL

Poténcia ativa:
Poténcia reativa.

Fator de poténcia:

ME!]CGES DE ENTRADA (PM870):
[MCC_UTL_COL] Corrente de entrada

Fase1: 29.00 & Fase 2

[MCC_UTL_COL] Tensio de entrada

Fase1: 73.60 V¥ Fase 2

[MCC_UTL_COL] Consumo:
09 Kh Ortem:

Hoje:
Més atual: 93242 WA Més anterior:

Consumo em ponta
0 K Ortem
0 KAh Més anterior:

[ MCC_UTL_COL]

Més atual:
[MCC_UTL_COL] Consumo fora de ponta
Hoje: Kévh Ontem

Més atual: 93242 Kh Més anterior:

14.00 & Fase 3

0.00 Y Fase 3

m Aguapotavel

326.33

33.00

50.00
76.40

A

| = RELACAO DE CONSUMIDORES

3y 7

A b b
llH I"; |

m- Q,,

(X}

402015
53120 PR

LEudrio; None

Gupo:  HGroupH

MAAR Wb E ML

fomac
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Energia - Detalhes

i : - o W . 402015
®mEnergia = Vapor W aadcadload st e dlEzd e 634 ' '] S b

mProcesso m Aguapotavel i e 3 (‘) T ks ; 5
=1 Eral — e Y T — Gup: - e Automacia
GiB 8 ‘ D e e e

nergia == MCC - Linha 1

PowerMonitor3000_L1

Poténcia ativa: -11.29 KA

Poténcia reativa: 2.45 KVAr

Fator de poténcia: 0.98

MEDICOES DE ENTRADA (PM3000):
[ MCCO5_L1 | Corrente de entradx . | = RELACAO DE CONSUMIDORES [ X
Fase 1: 15.35 & Fase 2 25.69 & Fase 3 ]

[MCCO5_L1 ] Tensao de entrada
Fase 1: 363.74 VV Fase 2: 366.24 Y Fase 3

[MCCO5_L1 ] i Consumo:
Haje: 0 Kvh Ortern:
I4és atual: 0 Kivh Més anterior:

[MCCO5_L1 ] Consumo em ponta
Haje: 0 Koh Ornterm:

IMés atual 0 KWh Més anterior:
[MCCO05_L1 ] Consumo fora de ponta
Hoje: 0 Koh Ontem:

1Més atual 0 Kh Mes anterior:
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Energia - Detalhes

Automagao

mEnergia = Vapor N o oAt B Fel el Fa pad EA Siruin
mProcesso mAguapotavel - T 0 T 0T 0 ¢ o st e i | 520 | 3 & Lkudio:  None 8
s e e S e Gupo:  HGroup# Automacida

- MM UR ME MCLP
nergia > MCC - Linha 2

PowerMonitor3000_L 2

Poténcia ativa: 0.87 kw

Poténcia reativa: -1.46 KVAr

Fator de poténcia: 0.00

HEDI(;éES DE ENTRADA (PM3000):
[ MCCOB_L2 ] Corrente de entrada: 19.76 A
Fase 1: 18.71 A Fase 2: 19.81 A Fase 3: 20.77 A

[ MCCOB_L2 | Tensio de entrada: 364.42 v
Fase 1: 363.74 V' Fase 2: 366.33 v Fase 3: 364.19 Vv

[ MCCOB_L2 ] ' Consumo: NaN kwh
Hoje: 0 kwh Ontem: 0 kwh
MEs atual: KWh MEs anterior: 0 KWh

[MCCOB_L2 ] Consumo em ponta
Hoje: KWWh Ontem:
MEs atual: KWWh MEs anterior:

[ MCCOB_L2 | Consumo fora de ponta
Hoje: KWh Ontem:
Més atual: kWh MEs anterior:
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Energia

mEnergia m Vapor
mProcesso m Aguapotavel
mETE

nergia >> MCC - Linha 3 Controle

PowerMonitor3000_L3C

Poténcia ativa: 0.38 KW

Poténcia reativa: -0.21 KVAr

Fator de poténcia: 0.88

MEDICOES DE ENTRADA (PM3000):
[ MCCO7_PackingL3C ]  Corrente de entrada 0.85 A

Fase 1: 1.01 & Fase 2 091 & Fase3 0.64 2

[ MCCO7_PackingL3C ] Tensao de entrada 364.88 v
Fase 1: 364.65 V' Fase 2. 364.65 YV Fase3 365.33 v
[MCCO7 _PackingL3C ] Consumo: 179063 K\h
Hoje: 0 KR Onterm: 0 KWh
1Més atuak 3410 Kok Més anterior: 0 Kih

[ MCCO7 _PackinglL3C ] Consumo em ponta
Hoje: 0 KWh Ortern:
IMés atual 0 Kvh Més anterior:

[ MCCO?_Packi;\g.Sp ] Consumoforade ponta
Hoje: 0 K¥h Orntem:
Més atual 340 Kk Més anterior:

| »[G-03]T-03
L ] [G-04] T-04
| %] [G-05]T-05
| = [G-06] T-06
|l [G-07) T-07
| [=[G-08] AG-8A

Detalhes

| = RELACAO DE CONSUMIDORES [ X
i [=/[G-01]T-01

|| [G-15] Reserva02
|»| [G-16] Reserva3
|| [G-17] Reserval4
|| [G-18] PMF

| [G-02] T-02

[»] [G-09] AG-9A

=] [G-10] AG-10A
| Il [G-11]PMP-29
| =[G-12] VAC4316
| |=[G-13]vAC-4316

|| [G-14] Reserva

40205
53254 MM

Lkudrio: None

Gupo:  HGroupH

) s e o
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Energia - Detalhes

4302015

mEnergia = Vapor . (agg |78 | o | BT = || mag | 53396 A

€9 S48 || mi al , -
mProcesso mAguapotavel - T i 3 [ 3 _“I‘ | | (9 Ve Nand b )
mETE - — : - Gupo:  HGroupH Autamacda
) v e e

nergia >>> MCC - Linha 3 Distribuicao

PowerMonitor3000_L3D

Poténcia ativa: 0.00 kW

Poténcia reativa: 0.00 KvAr

Fator de poténcia: 0.00

MEDI(;GES DE ENTRADA (PM3000):
[ MCCO8_L3D ] Corrente de entrada:
Fase 1: 0.00 A Fase 2: 0.00 A Fase 3:

[ MCCO8_L3D | Tensdo de entrada:
Fase 1. 0.00 Fase 2: 0.00'V Fase 3:

[ MCCO8_L3D | Consumo:
Hoje: kWWh Ontem:

Més atual: | kWWh Més anterior:

[ MCCO8_L3D | Consumo em ponta
Hoje: kWh Ontem:
Més atual: KWWh MEs anterior:

[ MCCOS_L3D | Consumo fora de ponta
Hoje: 0 kWh Ontem:

MEs atual: KWh MEs anterior:
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Energia - Detalhes

mEnergia m Vapor 5
mProcesso ® Aguapotavel |
mETE —y

nergia > MCC - Linha 4 Controle

PowerMonitor3000_L4C

Poténcia ativa: 1.28 KW

Poténcia reativa: -0.24 KVAr

Fator de poténcia: 0.98

IVEDICGES DE ENTRADA (PM3000):
[MCCO3_L4C |
3.55 & Fase 2

Corrente de entrada 3.08 A

Fase 1: 2445 Fase3 3.25 A

[ MCCD3_L4C | 36510 v

364.88 V Fase 2

Tensao de entrada

Fase 1: 36419V Fase3 366.24 vV

[MCCO3_L4C | Consumo:
Haje: 0 Kvh

IMés atual: 245 Kivh

78357 KA
Ontemn: 0 Kih
Més anterior: 0 KAh

[ MCCODS_L4C lr Consumo em ponta
Hoje: 0 KWh Ontem:

Més atual 0 Kh Més anterior
[MCCO3 L4C | = Consumoforade ponta

Hoje: 0 KWh Ontem:
IMés atual 215 Kvh Meés anterior:

| = RELACAO DE CONSUMIDORES

{1 [G-01]T419
|l [6-02] PMP-33

|| [G-15] Reservall
|| [G-16] Reservad2

| |=[G-03] TR-20
[ | [G-04] PMP-31
| || [6-05] TR-21
| /(606 TR-22
| »/[607]TR-23
| 1) [G-02] TR-24
i [#/[G03] TR-25
| |=I[G-10] TR-26

[

[

[
{ Il [G-11] TR-27
Pl

=l [

=/

G-12] TR-28
G-13] TR-29
G-14] TR-30

(X}

44302015
53324 MM

Lkudrio:  None
Gupo:  HGroup#

anmnmcw

right 2017 Base Automacéo Ltda



Energia - Detalhes

mEnergia = Vapor A 1\ | o GhR o (e :. \ e (o | ;g;iu:;

mProcesso ®Aguapotavel - g I[ B | L5 o [ : E0 B B

mETE — Jr— ' ™ FRTT SRETR FRTR ' Gupo:  HGroup Automacda
sub § Ubid. | Mg | Frm | Cd | P.LLJ P.L2 |R5CEP 3D]P 4CIR S | T BA

MUAR Wl E micCLp
nergia > MCC - Linha 4 Distribuicao

PowerMonitor3000_L4D

Poténcia ativa:
Poténcia reativa:

Fator de poténcia:

MEDI(;GES DE ENTRADA (PM3000):
[ MCC10_LaD ) Corrente de entrada:
Fase 1: 0.00 & Fase 2: 0.00 A Fase 3:

[ MCC10_L4D | Tensao de entrada:

Fase 1: 0.00 Fase 2 0.00'V Fase 3:

[ MCC10_L4aD | Consumo:
Hoje: 0 kwWh Ontem:
IEs atual: 0 kKWh IMEs anterior:

[ MCC10_L4D | Consumo em ponta
Hoje: KWh Ontem:
| Més atual: KWh MEs anterior:

[ MCC10_L4D ) Consumo forade ponta
Hoje: kKWh Ontem:

MEs atual: . KWh MEs anterior:
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s Lnergla - Vapor

mProcesso = Agua potavel
mETE

4J10j01L
10:31:43 AM
uuubio base
' #Group# Automacdo

nmgagsm

- CEM 1.0 Meter: MyCEMPoOwerMeter_001

i Favorkes
o W Meters MyCEMPowerMetor_001
& Everns
£ Merarchies Rate nome  Fora de ponta
= €¢ Rate schedule Cost/ KWh §
M CEM_MCCColor_CCMD Intorval cost §
B CEM_MCCColor_CCM4 Iastoost S
B CEM_MCCColor_CCM7 Tl
M CEM_MCCColor_QGB
B CEM_MCCCokor _QGE
B CEM_MCCUTL_QGB
M CEM_MCCUTL_QGE
B CEmM_MCCUTL_QGB
M CEM_MCCUTL_QGEB
I CEM_PowerMontor 3000_Mak
B CEM_PowerMonkor3000_Pack
B CEM_PowerMonkor 3000 _Pack
B CEM_PowerMonkor3000_Pack
B CEM_PowerMonkor 3000 _Pack
B CEM_PowerMonkor3000_Pack
B CEM_PowerMonRor 3000 _Pack

B CEM_Sub_Col02_S40
M CEM_Sub_Col0S_ION
B CEM_Sub_Col06_S42
B CEM_Sub_Col0s_S82
-

[Meter: MyCEMPowerMeter 001 |

I™ Show ol report values




Processo — Overview

= ; S— 4005
mEnergia = Vapor to | uwm || uw | Agw Osmose PreTut. | moccu & B piN D B @9
merocesso M Aguapotavel Geleds J TG | THksS J Ind. J Q, Lkudio:  Nome ECC R B

i HGroupH Autamacia

=t ) v s e e Mo

{are =2 Overview

(DULETENALATUR LA |

b an nl"nn.-w:
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Processo — Agua Gelada

mEnergia = Vapor s | [Fuw |[omi )i | osmesal faTat | Goccun
mrrocesso M Aguapotavel ceou e quu} ml.J

m
Hare =2 Agua Gelada

&
o

4302015

S3IEILMN
Lkudtio: None
Gupo:  HGroupH

S amme me mce

SISTEMA AGUA GELADA - OVERVIEW

[TM_034] - Agua gelada para procenio. [TI_134] - Agua gelada de retomo.

:31°C 7.24°C

STE POINT AGUA GELADA l 8.0 l" C
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= Vapor
= Aguapotavel

m Energia

01'61' Oiller Guller
@ Processo

TNK 03
S, ’ 1

41302015
diler 54316 PH
&l ' Lkudrio;

WmETE

lare > Agua Gelada > > Chiller 01

Mc;do de Comando

Modo de Operagao / Status

Automatico Manual

base
Gupo:  HGroup#H

T gmm

Automacio

E MbCLp

»

[ Compressor sistema 1 ] [ Compressor sistema 2

80 %
67 %

| Setpoint Remoto Aual da Saida Agua Gelada
Setpoint Local da Agua Gelada de saida:
Temperatura do fiquido de retomo do Chiller:

128 ©

Agendamento ‘ VSO Temperatura Ambiente Intema:

Parametros Gerais
Comando SP Remoto Saida de Agua Gelada: [A.N |

Temperatura Ambiente do 4¢ do lado de fora:

Temperatura do fiquido de saida do Chiller:

342 ¢ |

lan | ©

00l00h 35 23 ‘Tompomnplmﬂgarct\nlu

oR 00h 23

Parametros do sistema1

ﬂTtmpemum de sucgdo do sistema 1:

de d do si 1:

81 x

s 0Q 00h 23

478 *

P

| Temperatura de dleo do sistema 1:
| Pressao do oleo do sistema 1:

— -
Press3o de sucgao do sistema 1.

| Pressio de descarga do sistema 1:
—

| Total de horas em funcionamento sistema 1:

Emd de partidas do sistema 1:

9

o 00h 23

e *

o0 00h 23 6.8 Bar

2.3
478 Bar

Bar

oQ 00h 22

12 00h 23

14433 He
3617

Temperatura para desligar Chiller

Parametros do sistema 2

Temperatura de sucdo do sistema 2:

Te de d do si 23

p

&

Temperatura de oleo do sistema Z:

T e s— %
Presz3c do oleo do sistema 2:

Pressao de sucgso do sistema 1:

Pressdo de descarga do sistema 2:

“E total de partidas do si 2:

222 ©
64 T

7.0 Jo

31 v
526 %
351 %
841 Bar
23 Bar

88 Bar

Total de horas em funcionamento sistema 2. 20109 Hs
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Processo — Agua USPW

Lt yla - Vapoi P 2 m AL
g Proceccso  mm Agua potavel j é‘::a! ‘l‘:’a [“:: ! IOsmose; ; | o 1250271\" z
=mETE = Climatizacéo ‘ )| : - ) LG #Group# 7 (c

= TR P e I

Hare  >>AguaUW

'ncn_; Corton & Tenperma
l*] SP:94.83 [*C] ¢
—

m

Disponivel

Agua Quente

5§3.13 [%]

Controle | Phase Monitor]|

: IPI):’IIO” Cortok O Tempeam .
cv-u.:n _[%] SP:95.00 [C]
Program Auto

Phase Monltor|
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Processo — Agua USPW

- gl!—l - vapui | "é "&. ﬂfl\lfs\ll‘
@ Procesco  mmAgua potavel A | { A:;: ‘ \ Osmwej Osmose | Osmose J Iﬂ 12150-27 AM » 2
mETE m Climatizacéo / 3 JUIHIINI] = Grupo:  #Group# Automacdo

Gelada uw Indust. OR OR 2 P.T ORZ D
mArcomprimido TR N OO KCER - Baia:a: g

Hare  >>AguaUwW

|m11cu§ Cortok o Temperaa = TIT033  Meawror Teapeama

CV:0.00 [%] SP:94.83 [°C] a @ 100.10

P 1
TOW33

Controle | Phase Monitor!

Controle | Phase Monitor

I TNK_  30_RECIRCULACAO
Controle | Phase Monitor|
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Processo — Agua USPW

Ll gla
@ Processo
mETE

Hare  >>AguaUW

Pré Trat. |
Osmose |

| |

- Vapor

m Agua potavel
m Climatizagao
m Ar comprimido

[A:: ’ to:;mose |Osmose[

Gelada

TITO33 Moo Teapeama

@ 10010 <l

— %

. 30_CONTROLE_PRESSAO

Phase Monitor |

30_NIVEL

|

Phase Monitor |

Phase Monltorl

o Uit m%

umar e wo
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Processo — Agua USPW

s cnergia -V apoi
Agua | Agua | Osmose | Pré Trat.
g “rocesso  mAgua potavel I deJ 1 i 1 { ‘ [ J oseJ

mETE m Climatizagao
uw

m Ar comprimido

i

Hare  >>AguaUwW

[PID:TIC033  Cortor o Tengerma
CV:0.00 [%] SP:94.83 [°C]

Selécio Bom

1°
2°

3°

PMP0335
-

PMP0336

PMP0334

Fary Atwslivar 3 seivia
A phase deve colar oo Bl /

bas

Controle | Phase Monitor|
_—
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- Ciergla -V apoi 4

| Osmose | | Osmose | | PréTrat.
m Processo @ Agua potavel | | | \ ! [ [ | Osmose |
mETE m Climatizagao ) J ) . ‘

i Sorree i

Hare  >>AguaUw

[Tag: TNKO3
b -

Cortok o Tempe
_ [%] 5P:94.83 [°C]

I

OPERATOR
" PROGRAM

Limites CV:

00
S0
80
70
60
SO
40
30
20

CV Baixo 0.000

I
o

CVMax 100.000

/|

Phase Monitor |

: 30_NIVEL
| Controle | Phase Monitor|
L —

Phase : TNK_ 30_RECIRCULACAO
Controle | Phase Monitor|
_——
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Processo — Agua USPW

e Chiergla - Vapoi 2 4)10)2012
Agua Agua Agua Osmose | | Osmose Pré Trat, 7] 'En:

m rocesso  mAgua potavel i W n | || Osmose fy 12:50'27""

mETE m Climatizagéo AR ;-

=, uw Basain-as

Hare >>AguaUwW

‘Tag: TNKO3
Automitico

> (CHeEns )——» (HeE )

Hold

L—( Restarting | --

Stop bo

Stopping Aborting
Aborted

VVVVVYVVIVVVWV

e IFY

_-—
Controle de Phases (X
T *MD
@ : TNK_ 30_CONTROLE_PRESSAO gggl

Phase Monitor |

W H Rodando
30_NIVEL

Controle | Phase Monitor|
—

Phase : TNK_  30_RECIRCULACAO
Controle | Phase Monitor]
—
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- cnergla v apoi P 4)10j2012
Agua Agua Agua | Osmose | | Osmose | | PréTrat, w4 10:50:27 AM

®mP ™ | | | P | | Osmose | et

rocesso Agua potavel | Geloda | ; USPW ' Ind. ‘ | || | ! | (y Usuario:  base

‘ HUIESSA Grupo:  #Group#

m Hair color mClimatizagao ‘ ‘ { | L
| Gelada N UsPw Y Indust. i OR 1 W OR 2 WEND.T OR’ 3
BEIE | ) uvsr e e

mETE m Ar comprimido

Hare  >>AguaUW

i'l'ag: TNK60

XVO3A
- SLE E-011
Ok Ot Tempe ‘ - S "
Ty < o %‘ i

Disponivel Lh
{ {

e de Estocagem

> 4: Agua Quente
<CONDENSADO - 69.31 [%] LB
IGAZS [%]

PICO33A  Corbor o Press®
:8.95  [%] SP:2.00 [Bar]
Loc,

_Program Auto

Selecao de Phases
e : TNK_ 60_CONTROLE_PRESSAQ
Controle | Phase Monitor|

60_RECIRCULACAO
| Phase Monitor|
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Processo - Overview

- Clicigla - Vapoi

m rocesso mmAgua potavel |§§§)
mETE = Climatizagao | )
= Ar comprimido

>> Overview
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Processo — Osmose Reversa

i 9‘\.! e vapol L 3 ~0)AU[A\IM
kala Agua |Pré Trat. ca-

m rocesco  mmAgua potavel Gelgada | i | nd l ‘;R:::elf JRZS,?::Z? | Osmose_| S L

mETE m Climatizagéo : \ : : 58 e 2

= Ar comprimido

Hare  >>OsmoseReversa2

STATUS OSMOSE REVERSA 2 DE HARE Motores
Osmose Reversa: ' 6: OPERATION

PMP211  PMP251 PMP261

}
-

RERTE TR

Instrumentos
~ Medidor de Presséo
[Bar]

Gl

i

:

|

[Vh]
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Geracao de Vapor

mEnergia m Vapor
mProcesso m Aguapotavel

- OQverview

mETE

Jverview > Geracao de Yapor

m 40302015
SH504 PN
‘fy Lkudtio: base
Gupo:  HGroupH

BAMAR‘E Mce

SISTEMA GERACAO DE VAPOR - OVERVIEW
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Sistema de Vapor — Caldeiras

= Energia m Vapor & &. ‘ — lg ;’:swzzo“ﬁ
mProcesso m Aguapotavel | j \ .'J iy Lé'ﬁom “Gbru.
mETE | n ; ' oup#

= 7 s R
sistema de Vapor >>> Caldeira 01

Automacia

Status Caldeira 01

[PT-1000 ] Press80Can 1

Selecdo Continuo / On-0ff Bombas de Agua
Y¥-1000 Ligada em Manual

LH Y¥-1000 Ligada emManual

Descargas e Fundo em Automatico
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Sistema de Vapor — Caldeiras

mEnergia & Vapor % S|
mProcesso m Aguapotavel &

\ J

-

1o

sistema de Vapor > Caldeira 02

lv Habilita Eimﬁrole de temperatura

[FTOD _TOTyotalizador de \&por [[FT 2_TOTotalizador d= Gas
- fe—

Esaz.s B @35.4 -

.
(‘, Lkudrio: base
Gupo:  HGroup#H

@AMARQE e

Agendamento
Abrir | Fechar

Status Caldeira 02

Bomba de Agua 1 Ligada

Descargas e Fundo em Automético
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mEnergia m Vapor b | it = | m
mProcesso m Aguapotavel ] | Q, Lkuério:

mEs et

sistema de Vapor >:» Tanque Condensado

LGOS Cortiem o e | :' T —_ 20, )

jcviase %] sPisecn %]
Program

Tanque de Condensado

PMPE038
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Automagao

x 402015
mEnergia m Vapor % = = w SJ““" :
mProcesso m Aguapotavel & : B9 Filkis e | :,_

; ‘ ' ' Gupo:  HGroupH Automacio

mEL ) e

sistema de Vapor > Tanque Condensado

> Imv'ro)i Cortiche e fargm dian
LTS Mhedidor de Nuxl PID; LIS ot CV. 000 [%] 5P:3000  [C)

TTase [%] Cui23s  [%] sPimesy  [%] Progrm auto
e Program auto -

LICOAaAn

w0 (o) o) )

— OPERATOR

PROGRAM

Limites CV:
CV Baixo 0.000

CVMax | 100.000

TREND

PMPE032
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Agua Potavel - Overview

mEnergia m Vapor | ('] ;’::%” ﬁ

W Processo  m Aguapotavel A ' e : (‘, Uudio:  base
mETE YR | ‘ R acshrans

2 i e s

Agua Potavel > Overview

ASUA POTAVEL - OVERVIEW
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Agua Potavel - Hidrometro

= Energia m Vapor ; | \ m ;'::Jgﬁ
mProcesso  m Aguapotavel : ' e ‘5 Lkusio:  base
mETE | ; 7 SGUpd: LS v euptt

) e e W

gua Potavel == Hidrémetro

Higromefro: w2 me
[FT10 ] -Tore ap
varky: 0.0 A
[ 2 00 m*

CONE UmOATET 00 m*

Consamadole . 00 me

Hidrometro: §036.1 m*
'Hi"m 1 -fgarima
Mo 0.0 mA
Corsamaontem : 1351 m*
Consamaines - 60361 m*

Comonide . 257 m°

Hidrimefro: 2634358 m*
'rm 1 -fgadng
0.1 m*A

COBIMI‘M w5e m*
90070 m*
8T m

29255 mt

Tﬁ"ml | - Rejemo parsat - . -
0.0 A

Corsumaontem : 710 m*

c ; 23288 ™

| Corumaniele 152 me

metro: w2 me
-a0m

1.4 mA
2265 m*
G168 m*
955 m*
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Agua Potavel - Pocos Automacdo

. 402015
= Energia m Vapor - | 1 1R m s’asims 7

W Processo & Aguapotavel ‘ ‘ d : 05 tusio:  base o
mETE . i - Gupo:  HGroup# Automacida

3 MM R M E ML
1are =2 Agua Industrial

Comando Limpeza

Automatico

Multmedla  Abrandador

Tempo dos p.. |

Iv Habilita retrolavagem dos filtros
Zeo " Resina Cationica
| Segunda-feira 11 I Sequnda-feira 16
| Terca-feira 1" | _Terca-feira 16
| Quarta-feira 1 | Quarta-feira 16
| Quinta-feira 1 | Quinta-feira 16
|
|
|

| Sexta-feira 1 Sexta-feira
Iv Sabado 1 Sabado
| Domingo 1" Dommgo

2
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Agua Potavel - Pocos

mEnergia m Vapor
W Processo [ Aguapotavel
WmETE

{are =2 Agua Industrial

m 44302015

_ 54392 PH
{‘7 Lkudrio: base LT ey 5
- Gupo:  HGroup# Autamacia

ﬂ‘mgn W E e

Phedidorde Press 3o
[Ear]

Bhedider de Hum
[man)

6255 [%]

Selecao de Phases
Phase : TNK_ 50_NIVEL Hierarchical Name

_Canirole_| Phasain
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Agua Potavel - Cisterna

43020155

mEnergia = Vapor ‘ utl I [ m 583210
W Processo s Aguapotavel i 1Y (&, Lkudio:  base

Gupo:  HGroupH

i cisterns W b D

Aua Potavel> > Cisterna

PIT12
10827 %

Reconhece Alarme
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Agua Potavel - Cisterna

45302015

mEnergia m Vapor » o m EE E m 59946 PU
EProcesso m Aguapotavel ‘ A “, Lkudtio;  base
’ Gupo: #HGroup#

ol [Hiidro | mm 7 [T Automaco

{are > Agua Industrial

© Copyright 2017 Base Automacéo Ltda



s cnergia & Vapor sl (7] 4J10j2012
m Processo ' Agua potavel © v e
mETE m Climatizacao ) A Grupo:  #Group#®

= Ar comprimido -S L.] MMMR M E Mop

Sistema de Climatizacao >> Overview

Q IMATIZACAO - OVERVIEW
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s cnergia & vapor

m Processo ™ Agua potavel

mETE @ Climatizacao Y
= Ar comprimido

Sistema de Climatizagdo >> Overview >> Fancoil's

Q. IMATIZACAO - OVERVIEW

Linhas 1 e 2 de Hare

[

‘m®

n
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Sistema de Climatizacao - Fancoll

- Cnergla & Vapor -
m Processo ™ Agua potavel | U
mETE m Climatizagao

= Ar comprimido

‘istema de Climatizagdo >> Fancoil Linha1e2 Hare

LN

4 iVevic
w_ 11:17:19 AM
Usuério; base
o) Gwe ®Group
) v e o

Modo de Dperat;éo / Status

o e

DESLIGANDO

Parametros Gerais

Temperatura di

{130

2 ; Agendamento
v Segunda: das 00:00 h 3as23:
v Terge: d»as 00:00 h as 23:
ms 00:00 h as 23:
v Quinta: das 00:00 h s 23:
v Sexta: das 00:00 h as 23:

v Sébado: das 00:00 h as 23:

¥ Domingo: das 01:40 h as 13:

Umidade doambiente:

720 %

Temperatura doambiente:

—
b
—_—
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Ar Comprimido — Overview

s cnergla - Vapor [ ‘ m 1j26f2012
m Processo M Agua potavel ! F} ‘Llrhasf {j :53522"4
mETE = Climatizacdo ‘ \ ) G #Gr
imic e “’”m,,
m Ar comprimido L]!MARAE

Overview >> Ar Comprimido

AR COMPRIMIDO - OVERVIEW
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Ar Comprimido — Compressor

W knergla - VVapor
m Processo ™ Agua potavel

mETE

= Climatizacao
= Ar comprimido

r COmprlmido >> Compressor 001 -Hare

2/3/2012

o .J
© i

— 4 Grupo:  &Group# Automacdo
Logica J
MM @R & E woe

Modo de Operacdo / Status
Automaético Manual

Atlas Copco
ZTVS._

%

| Terga:

¥ Quarta:

v Segunda:

Agendamento
das 04:04 h as07:

das 10:22 h as 20:

das 21:40 h as 23:

Iv Quinta:
| Soxta:

¥ Domingo:

das 04:00 h as 23:

das 00:00 h &s 10:
das 00:00 h as 23:

das 20:00 h as 22:

Estatisticas

j Porcentagem de Tempo de Permanéncia em Faixa
%
100

50

% 00-20 21.40 41.60 61-80 81.100 o)

Pardmetros Gerais
Horas entre 0% e 20% damodulagao: 6 He [T A G0ATR agéo 160.2°C

P g

Horas entre 20% e 40% da modulagéo: 8228 He [Temperaturaarambiente: 32.5°C

——

Horas entre 40% e 0% da modulagéo: 10321 He |Diferenca detemperatura do elemento: 177

2170 He |Horastotais: 3 21191 He
100% da modulagdo: 464 Hs |Horas domodulc 22619 He

alda do compressor. 7.4 Bar [NUmero de arrangues do motor: 4985
-0.0 Bar Volume acum 8196 m*

2.7 Bar H 705133

2.6 Bar [Velocldade atual (RPM): 2167 RPM

49.7 °C ferior: [1000 Jrem

‘emperatura de saida do elemento 1° 200.7 °C i uperior. [5000 Jrem
Temperatura de saida do elemento 2: 1724 < |
deadmiss&o doelemanto 2: 446 °C |

eratura de admisso do secador. 713
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o Lergla - Vapor

mProcesso ™ Agua potavel
mETE = Climatizacdo
m Ar comprimido

Ar Comprimido >>Compressores -Légica

HOR

SetPont Inferior de Pressio: [n— b
SetPont Superior de Pressio: F o=

Tempo de Hist. de Pressao BaomF s
Tempo de Hst. de Pressao Alta: F s

>

HAIR CARE

| SetPoint Tempo de Estabilizaca(F s

SetPoint Inferior de Pressio: F bar
SetPont Supernior de Pressio; F bar

Tempo de Hist. de Pressao Baix* s

SetPont Superior de ROt  ppw
SetPoint Infenor de Rotagdo: [1000  RPM

Tempodeustdeprmaoma:F s

& -

SetPont Superior de Rotagao:lgw’ RPM
SetPoint Infenor de Rotagso: 1500 RPM
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cnergia - Vapor

m Processo  ® Agua potavel
mETE m Climatizagao
& Ar comprimido

Hare >>Linhal/ Linha2

#Group#
Qnmmmm

= Frooods—

11000,00 i |

000,00 o
el
000,00 msjn
[FT-o00x]:
000,00 msjn

[FT-oo0d:
000,00

Frovood:
000,00
 [Foxolit
000,00

[FT-ooo:

Automacdo




Sistema de Graficos

@ knergia - Vapor - 1j26j2012
| | | E!EMEIEIEIHIIH@ i o

Automacdo
70 . - J ] 'AMARAEM

b b 42 ) B L b b b SS °JE]| mc&n 1 b | 0% [B2]Ea | . o
LR 2 Wy w W] 60z esrasan ] [00)00:05:00.000 ] [ 172612002 o:oeasam =]

(12672012 9.00:30 AM) 20 None

(12672012 9.04.00 AM) 21 None 1 None (0 days. 00:03:30)

859,45 AM P 9.01.45 AM 90245 AM
1262012 1262012 172672012

BRIO-SMVO01: PowerMonitor 3000_Making Potencia_Reativa [BestFit - 00 00:00:01.318]

fﬁa | Description 1 N
W PowerMonit . Fator do Potencia (%) 1
2] L PoweMonk .. Potencia Ativa Total (kW) 2
2 IR Potencia Reativa Total (. 3
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Sistema de Graficos

& knergia 1/26j2012

u 9:03:53 AM
O B 5% stomacas
v e e e

S a0 B L b ke e S350 20 [N b A RS B | R [EE ) 9 o
R M »Ee | | 112612012 8:58:40 aM  ¥] [00) 00:05:00.000 ] [ 172672012 9:03:40am ¥

1262012 89925 AM) 282 A

(172672012 90255 AM) 282 A 0A (0 days. 00:03:20)

9.00.40 AM 9.01:40 AM 9.02.40 AM
1262012 17262012 12672012

BRIO-SMVO01 PowerMonitor 3000_Utilidades Corrente_L3 [BestFit - 00 00.00:01.318)

"j.lm | Description IN LB X2 |
W PowerMontor3000_Utisdades Comente_L1 Cotente Fase L1 (A) 1 A 0 500
2 W PoweMontor3000_Utikdades Comerte_L2 Conente Fase L2 (A) 2 A 0 00
B I Povweionton3000_Utidsdes Coerte L3 | Contente Fase L3 (A) 3 A 0 s
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Formas de Analise

Automagao

A partir dos dados gravados no banco de dados pelo historiador estes dados sao
acessados a qualquer momento e de qualquer ponto da empresa, utilizando as
ferramentas de relatorios e graficos para analise e apresentacdo dos dados
configurados pelo MS-Excel ou MS-Word disponiveis na web (intranet) para acesso

pelos navegadores da web.
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Dados no Excel

= | Arquivo Editar Exibir Inserr Formatar Ferramentas Dados Janela Activeractory Ajuda
WWQQWxRQanthnﬂmgﬁm,qm
Avrial v 10

M@zmmgm-@

E6 ~| = —wwAggregateWMe("BLOV SMVO02", $E$4,"Row(" BB, CB,"MAX","")
) B ]

1111/2003 1:10 4.0

111202003 0:00 4.0

111212003 4:00 4.0

111212003 §:00 4.0

111202009 12:00 4.0

111212003 16:00 4.0

11122008 20:00 4.0

111312003 0:00 4.0

111312003 4:00 4.0

111312003 §:00 4.0

11302009 12:00 4.0

111312009 16:00 4.0

111312008 20:00 4.0

1114/2003 0:00 4.0

111412003 4:00 4.0

1114/2003 8:00 4.0

11/4/2003 12:00 4.0

11142003 16:00 4.0

111412008 20:00 4.0

~ [~ g 8 i~N i 0w v i3 iz i ie i Jo i id o io ig

0:00 4.0

115/2003 4:00 4.0

-

S EEEEEEBE[EE EE

15/2003 §:00 4.0

g
3
'« |» [»}\consuMo_ETE /
Desenhar + [y & | Autoromes- N\ N DO E 4 [@| - £-A -

A
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Relatorios

prromon Emn

Information Server

5 (%) v Ig http:/{blov-smv002/Procter juseng/main/default.asp

% @WONDERWARE

System

j 2| X |L|'~."e‘_-"-:‘.au:h
Q-8 &

Wonderware

INFORMATION SERVER

& Home | (¢4

# Administration
Process Graphics
Factory Alarms
MultiViews
Custom Links
Table Weaver
Reports

ActiveFactory
B Reports
Predefined

System Support

Summary Reports
(3] Manual Data Entry
=] Published Reports

From the links below, select the item that you want to run or navigate to

-

Links List:

@ CONSUMO

CONSUMO ENERGIA DIARIO

Move mouse cursor over an item to see the description here.

@ CONSUMO FAC
@ CONSUMO FEM
CONSUMO HAB

@ CONSUMO LOG

EI CONSUMQ

CONSUMO REFRIGERACAO

@ ENERGY_PREVIEW_MONTH

[J consum
[J consumo
[J consumo
[J consumo
[J consumo
[J consumo

i e

On Demand Reportsl @ CONSUMO COMPRESSORES

@ Consumo Historico

@ CONSUMO WATER

@ CONSUMO

@ CONSUMO DE AR

@ CONSUMO AGUA POTAVEL [

2000-2006 Invensys Systems, Inc. All rights reserved

e IRIA- e uNN? 1Dy A

rrarviiicannimaind

et et e e e e

r
Triretod citas + 1nn°z
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Servicos desenvolvidos

Automagao

» Especificacdo e acompanhamento da implantacao do projeto SMV;
« Desenvolvimento, implementacOes e ampliagoes;
» Especificacdo, implantacdo e acompanhamento da rede de Automacao.
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Investimentos e retorno do projeto

Automagao

» Tempo de retorno do investimento: 1,5 anos;
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Archestra

Aufomagao

Tecnologia ArchestrA (utilizada neste caso de sucesso)

Recursos
 Diminuir os custos de implementacéo e com o ciclo de vida
» Configuracdo e manutencao simplificadas
« Escalabilidade ampla e altamente segura
Capacidades
Um modelo em comum para toda a industria reduz a complexidade
Ambiente de desenvolvimento Unico e altamente extensivel
De facil manutencao utilizando estruturas baseadas em templates e guiadas por objetos
Desenvolvimento remoto de aplicagdes e gestao da mudanca

Seguranga de acordo com o nivel dos dados e comunicagdo de dados construida dentro
do sistema.

http: lobal.wonderware.com/BR/Pages/WonderwareArchestrATechnology.aspx

© Copyright 2017 Base Automacéo Ltda



Historian

Aufomagao
Data Historian (utilizada neste caso de sucesso)

Beneficios

* Preserva os registros da industria

» Melhora a tomada de decisdo operacional
« Escalavel para quaisquer aplicagoes

* Auxilia um maior desempenho industrial

Recursos
Armazenamento de alta velocidade e compressao de dados passivel de aumento
Facil de configurar & manter
Ampla conectividade com a fonte de dados
Captacao & rastreamento de dados eficiente
Alta disponibilidade assegura a integridade/continuidade dos dados
Relatorios & tendéncias de dados integrados e via web

http: lobal.wonderware.com/BR/Pages/WonderwareDataHistorian.aspx
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Sistema Scada

Automagao

InTouch HMI/SCADA (utilizada neste caso de sucesso)

Beneficios

» Facil de usar, facil de implementar

 Facil configuragéo, manutengéo simplificada

 Alta seguranca e disponibilidade

» Escalabilidade praticamente ilimitada

Recursos
Visualizacdo HMI e SCADA geograficamente distribuida
Desenvolvimento e manutencao baseados em templates
Emprego remoto da aplicacdo e gestdo de mudangas
Seguranca de acordo com o nivel dos dados embutido no sistema
Definicdo de alarmes facil e flexivel
Coleta de dados e analise para sistemas novos e existentes
Geracao de relatorios de facil utilizagéo
Acesso aberto a dados historicos
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Base Automacao
- Telefones: (11) 4456-4321 | (11) 4456-1408
- E-mail: comercial@baseautomacao.com.br
- Site: www.baseautomacao.com.br
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