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A plataforma

Automagao

* 0O System Platform é uma plataforma
de superviséo integrada e unificante
que é parte integrante dos processos
e sistemas de negdcios. Ele serve CERTIFIED
como fonte Unica de informagdes Py Sehnelder Fleccrie
acionaveis para usuarios operacionais,
de engenharia e  empresas

corporativas. SYSTEM PLATFORM

E uma solugdo de automacio
completa que pode gerar ganhos de
eficiéncia de 40% diante da mudanca Wonderware

das demandas de negdcios e SyStem
mercado, eliminando a necessidade platform

de scripts ou customizacdo e
alavancando visualizagdes
reutilizaveis.

System Integrator Partner
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Ferramentas e recursos

Automagao

IDE (Integrated Development Environment)
InTouch — Application Manager

SMC (System Management Control)
Window Maker

Window Viewer
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IDE Integrated Development D,
Environment Automagao

O IDE é a ferramenta integrada de
design e desenvolvimento onde vocé
configura os objetos e implementa
sua aplicagdo para para 0s
computadores.

Com o IDE, vocé pode importar
novos modelos e diversos tipos de
objetos na sua galaxia da aplicagao,
configurar instancias desses objetos
implementar nos computadores
desejados em sua rede.

Varios usuarios podem trabalhar
simultaneamente na mesma galaxia
nos diferentes conjuntos de objetos
de diferentes IDEs.

# ArchestrA IDE

: Galaxy Edit View Object Window Help
PETH PG e WG XE B %
() Template Toolbox

= g@f Base
R | Application
EI 53] Device Integration
: $DDESuiteLinkClient
[#]] $InTouchProxy
Iﬂ SOPCClient
S SRedundantDIObject
B (5] System
fet SAppEngine
|£]j Shrea
@ sInTouchViewApp
[ SViewEngine
Lj SWinPlatfarm

[

(W) Template Toolbox ¥ GraphicToolbox|

-« Model
= @ Base

t [J) Unassigned Area
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IDE — Integrated Development
Environment

Template Toolbox; E onde ficam
0s objetos padrdes de onde séo
derivados diversos instrumentos
com as mesmas propriedades
(valvulas, motores, etc).

‘() Template Toolbox

5] mSMV
@ $Aguas
@ $al
i 9 $AlarmeBanner
- @ $AnalogDevice
- @ $A0
~ & $BOMBAS
- @ $Boolean
& $Botao_simples
@ $Caldeira
- @ $Chaves
~ @ $Chiller
~— @ $Compressor
- @ $DiscreteDevice
@ $Double
-~ @ $ETE
i~ @ $FieldReference
~ @ $Float

;J » +
.U; Template Toolbox lé Graphic Toolbox |

- & Graphic Toolbox

<

= s Bl
& ) Archestra Symbol Library
- [2) Corporate Energy Management (v1.0)
SR E
& () Aguas e ETE
- () Aguas
- 33 Agendamento
-~ 33 Agendamento_2
- 53 Agendamento_Indexado
-~ TBAI
- @ AlarmBanner
53 AlarmBanner_Copy!1
i~ 533 Alarme
T3 Alarme_Mini
T3 A0
- {53 A0_270
o 53 AO_Comando
- @ AO_Retorno
- T AO_Retorno_270

‘:'aBASE

&0 Template Toolbox g Graphic Toolbox I

Graphic Toolbox: Contém
graficos (imagens) globais que
podem ser usados na
aplicagao.
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IDE — Integrated Development
Environment

Automagao

 Model View: Os -
objetos sa0
organizados por  serem
areas que  acordo

Derivation: Os objetos + Deployment. Os objetos
sdo organizados para sdo  organizados de
exibidos de acordo com o0 que esta
com  Seus implantado em cada

representam o layout

da planta fisica.

templates.

estacao

(servidor ou

cliente).

-« Model

- £l
- [2) Unassigned Area
@)~ g1 Abast_Publico
@~ &1 Aguas
& 4l Alarmes
: D“] Area_Teste
* Q} Caldeiras
@ i CEm
& :;h Chillers
+) {;ﬂ Climatizac3o
# 4l Combate_Incendio
#- 41 Compressares
#- Gl Compressores_SMY
@ g Comunicagdo
@ & Energia
= ,,h ETE
- @ AG3A
- @ AG3B
i @ AG3C
i~ @ AG3F
i @ AG3I
@ AG3)
L @ AGIK

- gDerivation

L
@ $AnalogDevice

~ {93 $4ppEngine
$1 $area
@ $CEMConfigurator
@ $CEMDataProvider
@ $CEMEnergyEvent
@ $CEMEngineService
@ $CEMMeter
@ $FieldReference

- (B $InTouchViewApp
$0PCCIient

-5 - 88

&

@

@ $RemoteCommunicator
@ $RemoteNotifier

@ $UserDefined

[@ $ViewEngine

(£ $WinPlatform
) Unused Base Templates

CRCR GRS

E-8-8

- @ Deployment

= oEill

&) |2 Unassigned Host
&) | B WinPlatform_001
B8 {g} AppEngine_001

&
E=)
-

&1 Abast_Publico
& AguaGelada [ AguaGelada ]
@‘] Agualndustrial [ Agualndustrial ]

@ £} AguaProcesso [ AguaProcesso ]
= g] Aguas

i & ALM_Aguas

| @

i @ MS
- @ PIT
@ Sel
&y Tela_Aguas
@ Tela_Aguas_Original

@8- gJ AguaTNK
- S Agualls
# 41 Alarmes

-~ 4] Area_Teste
& g Cacamba

F Ca!d_Ol
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IDE — Integrated Development

Field Attributes:
Local onde é
configurado as
propriedades dos
objetos podendo
definir limites,
alarmes e
configuracéo de
graficos para as
variaveis dos
equipamentos.

Environment

Automagao

[-"'H."'H X I Name:

Fledd attrbutes:

Nama

-

UL Alarmedbeir
Ju AlarmeaCk

@ AlsrmeFecher
[T codateir

i Cmdauto

JU Cmdfechar

@ CmdWarusd

1] statusaberta
1l sratusFachada
UY Statusincerlack
@ StatusinkerhockOR
1 statusManiuto

Inhented field attrioutes:

| Mame

Abtribute typs: IOEcvetc 'I

[Alarmedteir
[Inputoutpur |
Categery: [Uscr writeable ;]

Access mode:

Description: Alatrmre a0 Abrk

= |
<]

Yake
Intial state:  [Fedes 5 a
™ Gererate event upon change AND

1jo M
Input sowrce:

[T Oupus destination differs from nput source

Output destination! I

I Enable stare labels

™ Enadle history

[V Enable state alarm

[ Enable bad vakie alarm
I™ Enable stakistics

right 2017 Base Automacéo Ltda
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IDE — Integrated Development
Environment

Scripts: Local onde é
configurado os scripts
dos equipamentos,

@ Svalve ONOFF

Field Attributes | Object Tnf

Scripts:
Name ¥

| |on|Ex |of s |

136705 | uoes. | Extensions | rephics |
:t E <« Script name:  Atribuicaol0
(- Alasas:

Alribuicanl0 X

[+ Dedarations:
I Saripts:

'Get the comwon part for the rerferences.

Execution typa:

IStatup

i1 a8

Dim dataSource As String:
dataSource = Me.TOPICO_OPC + Me.HierarchicalName:

podendo utilizar esta

'Configure Parawetros Gerals.
Me.AlarmeAbrir.Input.InputSource = dataSource + "_Alarmeibrir':

. .
forma para atribuir
enderegos do Me.AlarmmeFechar.Input.InputSource = dataSource + '_Alarme¥echar':
Me.AlarmeACK, Input.InputSource = dataSource + "_AlarmeiCX'":
Me . GndAb . t.I t e = s '_CwdaAb e
controlador para os tags e ondhuto. Input . inputSource = datasource + *_Cakuro"s

Me . OGndf'echar. Input.InputSource = dataSource + " Cwdfechar':

. Me . OmidManual. Input.InputSource = dataSource + " CwpdManual':
do Instrumento. Me.StatusAberta.Input.InputSource = dataSource : '"_Statushberta':
Me.StatusFechada.Input.InputSource = dataSource + "_StatusFechada':
Me.Statusinterlock.Input.InputSource = dataSource + "_Statuslnterlock":

Me.StatusinterlockOR. Input.InputSource = dataSource + "_S\:a\:uslnter lockOR":
Me.StatusManAuto. Input.InputSource = dataSource + "_St&t usManiuto':
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IDE — Integrated Development

Environment

Graphics: Local onde ¢é inserido
os graficos para visualizagéo,
controle e monitoramento dos
diversos  equipamentos  da
aplicacao.

Automagao

¥ Svalve ONOFF

Field Attributes | Object Information | Scripts | UDAs | Extensions  Graphics |

LoecH Graphics:
Name

B+ [ x|

| Graphic name: Indicacdo

"ﬁ Contrale
=9 Cortrole_Basico

HRRRARY
E

Description:

right 2017 Base Automacgéo Ltda 9



IDE — Integrated Development
Environment

Templates Padroes: Atraves do
template toolbox, vocé pode criar
um objeto padrdo com objetos
graficos  para  visualizagao,
janelas de comando, alarmes
habilitados e posteriormente pode
replica-los quantas vezes for
necessario em sua aplicagao.

’:Tag:

nutnmalnu Manual

°U ¢

Valvula padréo

mR &
e
by OR

Comando avangado

Status:

Fechar

Automagao




RRO — Remote Response Object

Automagao

* O Remote response object permite que vocé
selecione o0s alarmes e eventos em uma lista
para que sejam enviados para celulares
(SMS) e e-mails com objetivo de informar
rapidamente ao operador ou manutentor para
uma rapida tomada de decisdo sobre o
alarme ou evento.
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Configuracao — Remote Communicator

Automagao

No gerenciador do remote comunicator, vocé cadastra um e-mail que sera utilizado como
remetente dos alarmes enviados por SMS e E-mail, cadastra os contatos que receberéo
os alertas de alarme e eventos do sistema e insere em uma lista, os alarmes ou evento
que deseja receber via e-mail ou sms.

& RemoteCommunicator_001 * & RemoteCommunicator_001
General | Conkacts and Scheduing | Object Information | Seripts | LDz | Extensicns | Graphics |

¥ Enzble Nowfication | " [~ Calendar Setu
[F5:mel ety Inport Colendar | | Evport Calendar | Clear calendar | Calendarnfo | Lol Sz

E-mai Address: 'bese@baseeutmuo
MestingTitle Groupl: ﬁpo 1 operadares [ I o]

po 2 Lderanca Vo T inchide previous group (Group 1)

Pasemard: H
¥ E-mai Account Loginis differert than E-mai Address MeztingTile Group2:
User Nome: 'be;eaq!m:m A MestingTile Group3: Iano 3 Garenoa Yo T tnckide previous groups (Group 1 &2)

Outgoing Mail Setings Contacts Setup
Outgoing MMal Server Settings Default S5 Gateway: I D5

Cutgoing mail server (SMTP): fsmtpow.po.com

Qutgoing mail server port: lES =3 Test Connection

I~ This Server recures 2n encrypted connaction (S5L): £

Inport Contacts | ExportContacts | | charcontects |

| Frst Last Mebie
Fhene

SN base_smu@yshoo.combr

- E-mal Addrez: PN

I Notfy remote users when alarms are acknowledged P &5

Maximum number of retres: |3
Retry Pesiod: [D_J

Incoming Ml Settngs General Alarm Detection | Object Information | Scrpts | UDAs | Extensiors | Graphics |
Incoming Maf Server Sextings

Incoming mal server (POP3): [ oetetorwst: 1]
Incoming server poet: ﬁ Name I ‘I Alarm Detector:

I This Server requres an encrypted ¢ Detactor Description; hxmm_u

¥ RemoteNotifier_001

I Remcte users can acknoviladge alarm) Source; IY]YO%.QLh!_H.IMbrm

I"k’l?'lil'ﬂ‘l'il?l'lﬂﬂé‘
4

{f]ﬁﬁlﬁ

™ Recure PIN for alorm acknostedgemd T09A Hi ¥ Enzble Alarm Detaction

™ use Defaut Message Format On Generd Tzb

Message Formnat: TITO94 - Temperatura aka THKOZCT]

Format Detector
IMassags

-

Inherhed Detector List:

right 2017 Base Automacgédo Ltda 12



Alerta via e-maill

Automagao

YAHOQO!

MAIL

M3 E RO

2 Escrever

Entrada (246)

Rascunhos

Enviadas

Spam

Lixeira

v Visualizacoes inteligentes

Importante
N3o lido
Favorito
Pessoas
Social
Viagens

@ Resultados dabusca 4 < =» [ Apagar ¥ Moverv € Spam v

#TITO8A ALM_Hi# Alarm G2

s Mais v

+3¥ x

‘ Importante |

base@baseautomacao.com.br

Para f jene

TITOBA - Temperatura alta TNKO8

4 Responder <€ Responder atodos =P Encaminhar e Mais

© Copyright 2017 Base Automacéo Ltda
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InTouch — Application Manager Automazdo

* O InTouch Application Manager organiza as aplicacdes criadas.

e Também é Usado para configurar o WindowViewer como um servigo NT, para configurar
o Networking Application Development (NAD) para arquiteturas baseadas em cliente e
servidor, para Configurar a Converséo de Resolu¢do Dinamica (DRC) e / ou o alarme
distribuido. O Os utilitarios da base de dados DBDump e DBLoad também séo iniciados
a partir do application manager.

<4 InTouch - Application Manager

File View Tools Help

EARCIED *1

Mame | Path Resolution
W.iBase Automacdo - InTouch c:huserspubli... 1280 x 1024
W Sistema de controle - ETA (Estacdo Tratamento de Agua c:\programda... 1024 x 768
W SMGY - Sistema de monitoramento e Gestdo de Varidveis c:\programda... 1280 x 1024
W Monitoramento de Energia c:\programda... 800 x 600
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SMC — System Management Console

Automagao

O SMC (System Management Console) é o sistema de gerenciamento da galaxia, onde
sao feitas todas as configuracdes das funcdes de administragcdo da mesma.

" SMC - [ArchestrA System Management Console (WIN2008-R2)]

File  Action View Help

&= | = HE

[@ ArchestrA System Management Console
E Galaxy Database Manager
@ DAServer Manager

Log Viewer
Platform Manager

‘]

|D::rne

© Copyright 2017 Base Automacéo Ltda



SMC — System Management Console

Automagao

" SMC - [Ar(heser System Management Console (M N1-SMYB?)\DAServer Manager'\SMY_Rio'\ WinPlatform_001 (MRS sse) ' ArchestraA.DASABCIY
E-le Action  View Help

€~ @@ X2

%ﬁﬁ“’mmmm RACHN. ®77  Node Type: LOGIXS5000_CLX Delimiter: .

(8] Galaxy Database Manager
o SV, Gateway #%w e Parameters IMQ le Device Items I
£ DAServer Manager
8 % Default Group

2- 58 Local
g ArchestrA DASABCIP.S = o _ ' '
& 4 Configuration ocessor Type:  ControlLogix / GuardLogix / SoftLogix
5] /‘ Port
- /& Ethernet_003 Slot Number: ,0—

Ethernet_001

Ethernet_002 imeout: "_'
Ethernet_006 s i =2
A fzc?j:ay Mas CIP Connections: 5
Ethernet_004
Ethernet_00S
Ethernet_007
Ethernet_008
=-F Dlagnostncs
# m Client Groups
B E] Structure
=] Port Tag Database
-J8] Bhenet_001 9 Aulo Load Tags
[%] Ethernet_o02
[F] Ethernet_003 [V Auto Synchronize Tags
7] Ethernet_006 :
Ethernet_007 V' Use Persisted Tags
[%] Ethernet_009
-] Transactions
m Statistics
[+ m Messages
@-[F] Device Groups
3] @ Archestra.DASMBTCP. 2
-5 smv
-[55] Log Viewer
[Z] Platform Manager

Optirnization: IUptm'zeforRead

¥ Optimize User Defined Data Types

© Copyright 2017 Base Automacéo Ltda



SMC — System Management Console

Automagao

2 SMC - [ArchestrA System Management Console (BI-SMY) n:‘)[)AServgr @anggerroefault Group'\Local' ArchestrA.DASABCIP.S' Configuration\ Por
Eile Action View Help
« = |@@E|X| 26

%ﬁﬂ“m DL Corvle ®7Y  Node Type: LOGIXS000_CLX Delimiter: .

E£-{8] Galaxy Database Manager
o Swv, Gateway i Parameters | Device Groups Device Items |

B - DAServer Manager
= % Default Group Name | Itern Reference

2- 58 Local AGUA_POTAVEL AGUA_PPOTAVEL.2
6 ArchestrA DASABCIP.S PMP_0D POCOS.9

& 4 Configuration PMP_O1 POCOS.14
&4 Port POCOS POCOS,0
Ethernet 003 AUX_MSG AUX_MSG
Ethernet 001 ALX_TAG AUX_TAG
Ethernet_002
- /& Ethernet_006
B ‘ Backplane
- A Gateway
Ethernet_004
Ethernet_00S
Ethernet_007
Ethernet_008
=-H Dlaonostncs
#-FT] Client Groups
=] EE] Structure
=-FH] Port
[E] Ethernet_o01
[%] Ethernet_002
{%] Ethernet_003
[T] ethernet_oos
{¥] ethernet_oo7
[T] Ethernet_009
E Transactions
Eﬂ Statistics
#1-F5] Messages
#-F¥] Device Groups
® @ ArchestrA DASMBTCP.2
-5 smv
&[5 Log Viewer
[5] Platform Manager
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WindowMaker

WindowMaker: Interface de
desenvolvimento grafico das telas da
aplicacdo do sistema de supervisao,
podendo adicionar objetos das
bibliotecas padrdo do inTouch ou
objetos das Dbibliotecas do IDE
(Integrated Development Environment).

© Fle View Spedal Help
OO -l Yy @l =& AE
M| B F U A

X |

[30 tags defined]

E Condition
EE Data Change
E QuickFunctions
E;?( ActiveX Event

Tools

I & Configure

a%, Tagnarme Dictionary
V Crozs Reference
L) TemplateMaker

-7 Applications

© Copyright 2017 Base Automacgéo Ltda 18



WindowViewer

Automagao

*  WindowViewer: Aplicativo de

visualizagéo das aplicagdes do sistema InTouch”
o WindowViewenr
de supervisao.

© Copyright 2017 Base Automacgédo Ltda 19



Janelas de controle Al
tomagao

TICO3A

ol famnd)@asat)

( OPERATOR )
e

Limites CV:

CV Baixo 0.000

100
90
80
70—
60~
S0
40
30
20
10

0

LICOAaA4N

20— Gl Eavwal) Easeat)

78.3

( OPERATOR ]
}t PROGRAM :1

Limites CV:

Start

Chee—)—

Hold

Aborting

[ rau=ing Seons
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Tela sin6tica

mfnergia = Vapor . ) r-—rr Y " (T TFAF NS ) . s

mProcesso W Aguapotavel 0 D ' i) =58 : | & Uudio:  Nome SO |
mETE S St —— - NE—— = | = Gupo:  HGroup# Autamacia |

2 Mm s r e Mo :
Energia >>» Sub-Estagao

Potencia ativa: 65.00 K . Poténcia ativa: 11.00 K

Poténcia realiva: 28.00 kVAr > Potancia reativa: 11.00 KyAr
Paotencia aparente; 15.00 KVA v - Poténcia aparente: 48.00 KVA
Fator de poténcia: 95.55 Fator de poténcia; 0.94

MEDICOES DE EHTRADA (ION): o MEDICGES DE ENTRADA (SEPAM 40):
[ Sub_ION] Corrente de entrada 48.70 & ' : RELACAO DE COLUNAS [ Sub_Col02_540] Corrente de entrada

Fase 1: 48.40 £ Fase 2 48.304 Fase 3 49504 [Coluna01] Fasel: 4550 & Fase2 45.00 & Fase 3
: [Coluna02]
[ Sub_ION ] Tensio de entrada 1332400V : [Coluna06] [Sub_Col02_S40] Tensao de entrada

Fasel: 1330300V Fase2 13370.00Y Fase3 1330000y | LCOIUNa08]
[Coluna09]

[Sub_ION ] ' Consuma §322358 A ¢ {E:ﬁ: 12} [ Sub_Col02_S40] Consume: 2578752 livh
Hoje: 21842 KWh - Ortem: 153 WA Hoje: 21800 Kivh Ontem: 41200 KAh

Més stual 947633 KiAh  Mesarterior 1295621 Kh Més atual 942400 Kivh Més arterior: 6487964 kAh

Fase1: 13282.00 'V Fase2 13343.00V Fase3 13285.00 V

[ Sub_ION] Consumo em ponta [ Sub_Col02_S40 ] Consumo em ponta
Haje: 74 KR Ortem: 4901 : e swen oom: 2308 AT
R ST R o Mo anterlor: 125878 5 Mésatual 77800 K Mésarterion 126400 kh

w__ Consumolorsds ponts [ Sub_Col02 S4IJ] Consumo fora de ponta
jiee ERERE 1 Oniem: e ; Hoe 21800 kwh  Ortem 36300 Kh

Mes atuak 866057 Kih  Mesarterior 1169743 Més atual 864600 KWh  Mésanterior 6361564 Kah

© Copyright 2017 Base Automacéo Ltda



Tela sin6tica

Chiller
01

m Vapor
= Aguapotavel

KI5 |

mEnergia e | [ mwas )
xlada % J Chillers ’

@ Processo

ala

AP0
59306 P

LEudrio; base

[ chiler |

s | |G

mETE

Hare > Agua Gelada > Chiller 01

—j Modo de Comando

Qa |
: P el

6 ®

L) MM MR M E MCLP

)
Gupo:  HGroup# Autamacida |

Modo de Operagao |/ Status

Automatico Manual

e g

PMP35

doy
-l
I 050 [A]

{Setpoint Remoto Aual da Saida Agua Gelads
Setpoint Local dé__}squa Gelada de saida:
:m fiquide de retomo do Chiller:
m Ambiente Intema:

: e

' Compressor sistema 1

] [Compressor sistema2 |

80 %

67 T

128 %

Agendamento

382 |

Parametros Gerais

Comando 5P Remoto $aida de Agua Gelada: [E'c

Temperatura Ambiente do Ac do lado de fora:
Temperatura do liquido de saida do Chiller:

222 ¢

61

| Temperatura plg]ig:r Chiller lon |~

Temperatura para desligar Chiller

(70>

das o 00h as

I Sagunda: 23
—

Parametros do sistema1
‘mAgtgﬁo do sistema 1:

a de de: ga do si 1z

|V Torgs: dss 00 00h 23

Iv Guarta: 31 ©

oR 00h 23

= 00 00h s 23

CEE
478 *

|v Guints: 4

3ne ©

| Temperatura de dleo do sistema 1:

I suits: das 0@ 00h 23 | Presz30 do dleo do sistema 1: 68 Bar

Press3o de sucgao do sistema 1. 2.3 gar

‘m;wl do sisterna 1:
| e

Total de horas em funcionamento sistema 1: 14433 Hs
—

Nimero total de mld:s do sistema 1: 3617

|v Sdbado: daf 0 00h 22

478 Bar

IV omingo: d3s 12 00h 23

-

Parametros do sistema 2
Temperatura defupqio do sistema 2:
Te de desoarga do si
@o do sistema Z:
@o sistema 2:
m do sistema 2.
@lm do sistema 2:
mﬁn funcionamento sistema 2.
Ni do si 2:

743

total de panid

017 Base Automacéo Ltda



Tela sindtica
Automagao

19 5/22i2015
I Sub's. M Processo . " 2123 PM

-t':ompressures "1 Ar-Condicionado S GRS & Usudrio: None
B Aguas B Efluentes M Areas Automacdo  § ST oY
LM R e M cLp

Caixa D'agua - Controle de nivel

Nivel estagiob
%

-
.LSH

w
=

UL | II‘I

. LSL i1 BaIXO

PS 04

I

! 1‘ . LSH
I Nivel estagiol
1

%
BB1
C:
‘-

Bomba 2 selecionada
BBZ

——¢—0-

BB4

ﬂlmemag ~— :o_

sl bl
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Tela sin6tica

mEnergia m Vapor ) ' | 'R S ;{f;ﬁoﬁ

WmProcesso [ Aguapotavel . T ,  Lkudio:  base : <
mETE 2 > - - - Gupo:  HGroupH Autamacda |

,_J MM MR W E MacCLp
Hare =2 Agua Industrial

Comando Limpeza

Automatico Multmedla  Abrandador

©

b e e e e e e

SISTEMA DE RETRO LAVAGEM

ENSERVICO

Iv Habilita retrolavagem dos filtros
Zea ___Resina Cationica
| Segunda-feira 11 I Segunda-feira 16
| Terca-feira " | Terga-feira 16
| Quarta-feira 11 h || Quarta-feira 16
| Quinta-feira 1 | Quinta-feira 16
|
|
|

|_ Sexta-feira 1" Sexta-feira 16
v Sabado 1" Sabado 16
| Domingo 1" Dommgo 16

PMPO1 PMPO2 PMPO3
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Tela sin6tica

CVi0.00 (%) 5P9483 [C)
e

D™

Controle | Phase Monitor|
—

right 2017 Base Automacéo Ltda



- >>0Osmose Reversa2

Tela sin6tica

Osmose Reversa: PHASE 6: OPERATION

STATUS pSMOSE REVERSA 2 DE HARE

= Instrumentos
Medidor de Condutividade  Medidor de Presséio
[uS] [Bar]
Medidor de Condutividade ~ Medidor de Presséo
0.73 [uS] s [Bar]
ORP211  Meidor e Redox
2138 [mV]

FIT271

7.00
GRS

o

Medidor de Fluxo
[Vh]

Medidor de Fluxo
[Vh]

Medidor de Fluxo
[Vh]

Automagao

Motores

PMP211  PMP251

42 & &

Gl
u
£
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Tela sin6tica

S S VIV OB Y G

e RS gt 2 SRt o
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Base Automacao
- Telefones: (11) 4456-4321 | (11) 4456-1408
- E-mail: comercial@baseautomacao.com.br
- Site: www.baseautomacao.com.br
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